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Consumatorul,

- Executarea unei revizii minutioase a IE la consumatorii casnici monofazati, la care au fost
reamplasate panourile de evidenti si bransamentele, cu refacerea lucrarilor de divizare a
conductorului PEN in PE si N in amonte de contor si aducere a IE de alimentare in conformitate
cu proiectul-tip 1265, elaborat de IP »ENERGOPROIECT”, unde acestea nu s-au executat initial.
Responsabil SA”"RED-NORD”,

- In cadrul examinarilor complexe a IE in localititile rurale de citre inspectorii din teritoriu
de familiarizat populatia privitor la  pericolul utilizarii aparatelor, utilajelor si receptoarelor
electrice neomologate. Responsabili — IET,

- publicarea in mass media a circumstantelor accidentului dat, precum $i a misurilor de
combatere a cazurilor similare pe viitor. Termen - 27.12.13. Responsabili - IET.

Inginer sef IES M.Rimis
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BI-22-13 (EC)

16.12.2013 mun.Chisindu

Cu privire la circumstantele §i cauzele
electrocutdrii in rindul populatiei in IE casnice

La data de 07.12.2013 in jurul orei 20°°, in gospodédria particulard ce-i apartine cet.
Efimenco Tatiana din s. Radoaia, r-nul Singerei a avut loc un caz de electrocutare cu fiica
Efimenco Lucia , anul nagterii 26.12.2003, soldat cu decesul accidentatei.

1.Circumstantele accidentului

Din explicatiile surioarei mai mare a decedatei, in ziua nominalizati ea a ajutat-o pe
mama sa sé facd ordine in gospodarie (curafenie in casa si curte, spilarea rufelor in baie etc). Baia
reprezintd o anexd la casa de locuit in care refelele de iluminat sunt nefunctionale. Pentru a
ilumina baia gospodarul case1 utiliza la necesitate un prelungitor confectionat in conditii casnice din
cablu tip PVS 2X2,5 mm? (apox1mat1v L=12m) la un capat a prelungitorului furca simpla, iar la
celilalt capit bloc din 4 prize cu contact PE. In una din prizele blocului se conecta o furci cu
contacte PE cu cablu tip PVS 3X1,5mm® (L=1m) la care era unit prin risucire izolati un alt
conductor PVS 2x0,75 la un capét al céruia era conectat corpul de iluminat de tip ,,JTronera”. Blocul
de prize se suspenda intr-un cui batut in perete si atirna in aer la 1m de la podea.

In ziua respectiva fata mai mare, pentru a ilumina baia, a procedat ca si cei maturi, conectind
prelungitorul la priza din camera din casi despirtita de peretele baii.

Face de mentionat, cd divizarea conductorului PEN la intrare in cutia BZUM nu este
efectuati. Aproximativ in jurul orei 20°°, decedata a intrebat sora daca poate sa se bdiasca Si dupa
acceptare s-a dus in baie. Peste 5-10 min. sora mai mare s-a dus Si ea in baie, unde si-a gisit
surioara mai micd, zicind pe podea.

Dupa ce a scos-o in brafe din baie, anuntind-o pe mama sa, a fugit in mahala dupi asistentul
medical, care locuieste in vecindtate. Ajutorul surorii medicale acordat, nu s-a incununat cu succes.

Examinarea minufioasd a prelungitorului a stabilit, cd in urma deteriorarii izolatiei dintre
conductorul fazic si conductorul PE in locul rasucirii, conductorul fazic a contactat cu conductorul PE,
astfel pe conducorul PE a aparut tensiune. In urma atingerii intimplatoare de patimita a contactelor PE
din blocul de prize cu palma minii stingi fiind descult pe podea, accidentata a fost electrocutatd mortal.

Din afirmatiile medicului legist ciile de parcurgere a curentului au fost: palma miinii stingi-
talpa piciorului drept-podeua baii.

2. Cauzele accidentului
o Utilizarea prelungitorului confectionat artizanal, intr-o incapere cu pericol sporit si conectat
cu nerespectarea cerinfelor NAIE in vederea asigurdrii protectiei contra electrocutirilor.
e Neasigurarea divizirii conductorului PEN in PE si N in amonte de contor la permutarea
echipamentului de mésura din propria initiativa a furnizorului pe fasada casei la consumator.
[ ]
3. Incalcarile prevederilor DNT ce au cauzat accidentul
- nerespectarea cerintelor p. 1.1.19, 1.1.20, 1.7.49, 1.7.50, 7.1.82 Normelor de amenajare a
instalatiilor electrice(NAIE) ed.7;

4. In vederea lichidirii cauzelor accidentului examinat si excluderii cazurilor similare pe
viitor se vor intreprinde urmiitoarele:




