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organelor locale de specialitate in domeniul invdfirm6ntului,
Conducitorilor institufiilor de invifamint de, toate nivelurile

Ptin prezenta, Ministerul Educaliei, Culturii qi Cercetdrii aten{ionea zd cd
recent a fost informat de cetre Agen{ia pentru Supraveghere Tehnica despre
rezultatele mdsurilor intreprinse in scopul asigurdrii securit6tii antiincendiare i;n
instituliile: de invilimant pentru anul de studii 20lg-2019.

In perioada stabilitd angajatii Agenliei au evaluat riscul de incendiu in 286
institulii de invdlamdnt de pe teritoriul Republicii Moldova. Pe parcurs s-a verifica.t
starea antiincendiard a edificiilor, a fost instruit personalul didactic qri tehnic i,
domeniul respectiv.

In rezultatul evaludrilor s-a constatat cd in instituliile inspectate nu se asigurii
pe deplin securitatea contra incendiilor, cele mai frecvente incdlc[ri ale n,orme16r qi
regulilor de apdrare impotriva incendiilor fiind: lipsa instalafiei automate d,:
semnalizare a incendiilor, dotarea insuficientd cu mijloace de prirnd intervenlie i.
caz de incendiu, lipsa efectuarii testdrii rezistenlei izola{iei relelelor elecirice,
hidranlii irrteriori de incendiu sunt completafi par{ial cu inventarul necesar si nu sunt
verificali la capacitatea de funclionare a acestora.

In ansamblu, edificiile men[ionate creeazd. pericol pentru via{a gi s[ndtatea
copiilor in cazul unor situalii excep{ionale sau de declanqare a unui eventual incendig
gi pot conduce la urmdri grave.

Statistica a demonstrat cd, cele mai frecvente eauze de izbucrLire a incendiilor
se datoreazd'utilizdrii echipamentului electric deteriorat (uzat), pr€:cur1l ;ri utilizdrii
incorecte a acestuia, provoc6nd scurtcircuit electric in relea, cu inflermare ulterioard,
Totodatd, persistd qi pericol de electrocutare.

Lipsa instalaliilor de semnalizare Ei avertizare a incendiilor limiteazEr
posibilitatea de depistare in faza initrial5 a focarului gi reaclionarea la timp a corpuluiL
didactic la evacuarea celor prezen\i in institulie.

Din cauza lipsei mijloacelor de prima intervenlie in caz dr: incendiu nu er

posibilde a lichidalstopapropagarea focaruluiinfazainiliala, pdnd ll sosirea fo4elor
de bazd.

in rezultatul controalelor tehnice de
rdspundere din instituliile verificate au fost
privind inldturarea defi cientelor depistate.

specialitate persoanelor cu funclii de
inmdnate 50 de prescnipfii obligatorii
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L acest context, Ministerul Educaliei, Culturii qi Cercetdrii ;solicitd organelor
e specialitate in domeniul inva{SmAntului, conducdtorilor instituliilor de

de toate nivelurile, in comun cu administra(ia publica locald sa identifice
:iare gi sd intreprindd toate mdsurile necesare pentru a inlitura incdlcdrile

de cdtre angaialii Agenliei de Supraveghere Tehnic6, in scopul prevenirii
:ii de incendiu a potenlialului uman gi material al institu{ii.tor de invafamant

Agenlia pentru Supraveghere Tehnicd iqi exprimii disponibilitatea
limita competen{elor, intru rezolvarea problemelorsprijinul necesar, in

iul vizat.
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